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ger - trods fin indvielse
iIkke overtaget bygningerne pga.

de commission

e taget driftsansvaret men endnu ikke
svaret for bygningerne !



09 sa kom regningen juli 2017

Flytning af skadestuen i Aarhus
er udskudt

De nye operationsstuer lever endnu ikke op til de heje standarder for renhed.
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Jen officielle forklaring i JP

»De nyeste test viser, at \
renhed pa stuerne. Men vi \

top, nar vi byder patienterne i
udskyde indflytningen af akutom

Region Midtjylla



—vi kunne ikke fa dem rene
4 - Ultra ren

Infektions- | Minimal

felsomhed

"tidligere betegnet som antal lufiskifte per time



OP stuer

skaffenhed - loft, maling mv.
ip, ventilationsfiltermateriale
kanaler, ledninger

d (blowerdoor test)

ring og klinisk rengoring
ing: Kimtal, partikler , oprensningstid

Bygherreleverancer vs byggeri vs rengoring vs
STYRING AF DENNE PROCES



2|Ankerpladar for mikroskober |Saren O I&M/Peter Libararen
2A| Ankerpladear for sejler Saren O TA Lars Nielsen

2|opsaetning af RF-id Eltel PA-It/Claus Fraghbrup
2B|OP-sojler ophaenges Maqust TA/Lars Niglsen
2C|Op-sajler monteras (kabler)  |Maqust TA/Lars Niglsen

2|Owvervagning af Diatemisug TA/Lars Nielsen

2|Tomror til monitor pa vaeg Bravida 1&M/Torben Geert

2] 164 stikkontakter i Sojler Bravida LB/ Jens Kjaer

2|Lofdifte, baeringer i loft Ergolet LE/Mia

3ltreekke kabler (monitor til sejld starz IEM/ Luxini

3|Omlzegning af ventilation Wentilation RG-PA

3|Flytning af Accesspoint Akea PA-IT/

=|flytning af AIA {indbrudssikring Elcon T |pa-rG

3[flytning af Antenne og boks | Eltel ~  |PA-RG

3|flytning af BSA (brand) Siemens P&/ projektlader

4|Rengoring over loft Racovar/ALIH TAS Lone/Toke

5| Stovbinding over loft Maler PA-RG

Rengoring over loft

Recover/ALH

TAS LoneToke

Opssetning af lofter (plastik)

Tamrer

PA-RG

Montering af loftlifte

Ergolet

LE/Mia

mizntering af kamera og it borg

Juul og Niglsen

SU-IT/Earan Louise

Have/saenke borde

TA/Simon Normnann

Skabe

Lab Concept

TAS/Simon Normann

Samtale anlaeg, | udpakkerrum| care call

TAS Lars Hoff

Daglig rengoring i flere dage

AUH el. elite

TA/Toke/Lone

vare i skabe

LG

LG/ Dan

11

DOpsgetning af PC'er

ATEA

SUND IT/Ame

11

PDMskarrme pa sojle

SU-TT/I&M - Oly SUND IT/Ame - I&M

Udstyr til sajler mv

TE:M

I&M/Mads Laendso

Klinisk rengaring

AUH &l. elite

TAToke/Lone

13

RENHEDSTEST

HinolLab

TA/Kurt Poulsen




e pa kaglebrudsledning
23 april

til 12-15 mio !

er bygges over sa mange ar - ngdvendigt
opfelgning pa konsekvenser af eendrede



Voldgift RM vs. RG

dling i 8 hele dage i
21 aug - 8 sept 2017)

ner el lonorar - ca. 30 mio for
a tilsyn, eendring \%

aimer 32 mio for darlig byggeledelse og
orandstrategi

ogrelse fra VBA forventes 8 okt. 2017 -
speendende



andler om:

ntreprengraflevering, BH lev.,
commissioning,
jekter, ultimativ

inisk indflytning
— har vi det ?

ragelse at DNU til AUH:

skal der egentlig til - tests, dokumentation mv.

Overdragelse fra Projektafdeling (PA) til Teknisk
Afdeling (TA) - drift/klinisk indflytning
Overdragelse af bygninger: PA > TA > AUH



tra kort om DNU
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Cadmaannoare



Fakta om DNU

Projekteti tal
- om byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus:

Fire hospitalsmatrikler samles under et tag
250.000 me nyt byggeri
160.000 me eksisterende hospital integreres
Ca. 30.000 me ombygges til anden funktion
Areal pa samlet grund ca. 1,25 million me
Samlet anleegsramme pa 6,4 mia. kr. til nye bygninger + 430 mio. kr. til ombygning
Hertil kommer:
o Nyt psykiatrisk center pa 50.000 me med en anlagssum pa 1,2 mia. kr.
o Dansk Center for Partikelterapi pa 8.000 m2, anlaagssum 800 mio. kr.
o P-hus med 700 pladser og heliport pa toppen, anlaagssum 100 mio. Kr.




Fremtidig aktivitet...

100.000 indlagte patienter arligt

800.000 patienter tilambulante behandlinger

Kapacitet paialt 822 senge

Basishospital for 320.000 borgere i Aarhus og omegn

Lands- og landsdelshospital for 1,2 millioner borgere i Region Midtjylland

40-50 % af al hospitalsaktivitet i Region Midtjylland
Sterste arbejdsplads | Aarhus Kommune med ca. 10.000 ansatte
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dudsmeessig udfordringer -
HEKNITK / COMMISSIONING

Rahus-afleveringer, indflytningstilladelse og kliniske ibrugtagninger
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oktober 18
september 18
august 18
juli 18

juni 18

maj 18

april 18
marts 18
februar 18
jgnuar 18
december 17
november 17
oktober 17
september 17
august 17
juli17
junil?

maj 17

april 17
marts 17
februar 17
januar 17
december 16
november 16
oktober 16
september 16
august 16
juli 16

juni 16

maj 16

april 16
marts 16
februar 16
jgnuar 16

Indflytningstilladelser (kat. 6) og 1. kliniske drift

~september-18 september 18

/

4
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/fehruarl& /—h_-bmu-l-lﬂ— februar 18
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R aliseret / Prognose
Juni 2017
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PIONOMI 0g ressourcer - Veerdibyg

DRIFTSOMKOSTNINGER EFTER AFLEVERING

DRIFTSOMKOSTNINGER

0 AR 2 AR 3 AR 4 AR 5 AR

AFLEVERING ,

aringerne fra USA viser, at commissioning-processen medfgrer en vasentlig reducering af driftsomkostningerne.



Veerdibyg konklusioner - commissioningprocessen

i mellem 1 og 2 % af byggesummen .
er energibesparelser pa ca. 13 % i gennemsnit
en kan skaleres ved at veelge installationer til og fra.

or veerdi, hvis det anvendes pa VVS, varme, ventilation,
fungerer i sammenheeng med disse.

PA DNU I AFLEVERINGSFASEN -

GEVINST

RRENS RESSOURCER O
G

se fra bygherrens side og jo mere erfarne parterne er, des mindre eksterne
ilferes. Det anbefales, at der tilknyttes en uvildig commissioning-leder
en, som fungerer som en konstruktiv tovholder i et teet samarbejde med
radgivere (herunder bade eventuel bygherreradgiver og de

reprengrer og leverandorer.

RTERNES ERFARING MED



OJEKTETS RESSOURCER
lde omkostningerne nede pa er, at udnytte de

' 1 commissioning-processen,
res pa tests i commissioning-



iden ideelle verden - commissiong
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invelvering

OVERSIGT OVER AKTIVITETER OG DOKUMENTER

AKTIVITET

Opstart

Workshop, kravsspecificering
Planlagning

Indsamling af observationer
Aktivering af projekterende

Sikring af commissioning-krav
Aktivering af entreprenarer
Projektgranskning

Granskning af entreprenarprojekt
Dialog om KS og indregulering
Planlegning af tests

DOKUMENT

Aftale, budget og organisation
Commissioning-krav
Commissioning-plan
Commissioning-log

Bilag til aftaledokumenter

Projektbasis

Bilag til aftaledokumenter
Granskningsresultat i commissioning-log
Granskningsresultat i commissioning-log
Pavirkning af entreprenarparadigmer
Testparadigmer




VIen sadan gik det ikke pa DNU




Til afslutning af den samlede byggesag — AL DOKUMENTATION

PA’s -

100% -
dokumentation

Byggeri Feerdiggerelsesproces Overdragelse Overdragelse af
af bygning samlet byggesag



Procesbeskrivelse op til overdragelse af bygning til TA

gf Evt. redigering
Opstart Feerdiggerelsesmgde PA oploader til
projektweb (Viewpoint)
N o

o ﬂﬂ

RG & TA treekker ned
0g kommenterer
Sender til PA

PA kommentering
+ redigering

Proceshjul

01-2017
PA-IKT / RINORD



dvacd skal der egentlig til for at
ainmeoverdrage et byggeri til
sygehusdrift ?

Jokumentationifor at byggeriet
/irker 100% og er godkendt
VIEN hvilke punkter ?



I dette notat oplistes de vighgste myndighedstilladalzer oz godkendelzer mom. som skal vaere 4l stede
inden en bvgmung kan overdrages il dnft.

1.

b

10.

11.

Indfiyvtingstilladelze (Midlertidig 1tbrustagmne=hlladel=e)
Dier ckal forefindss en anmerknings i indfytningstilladelze. Evt. anmerkning skal afhjslpas.

Ihrugtagnmg=tllzdalse
Torugragmingstilladelse bor vere fremsends til bypningssjer senest | &r fra overmpgelsean

Bvzzetlladelse
Diot =kal vere dokomentearet at bygeetlladelens "-AT- punkter™ er afhjolpat.

Brandteknizk dokumentation

Brand:=mratezien oF den hrandtekmizk dokumentation skal foreligge som udfart version

Brandteknisk dokumentation skal broges il udarbejdelss af den lovpliztige DEV-plan som skal forelizge for byz-
mingen (Dirift, Kontral op vedli peholdslsesplan for bygoingen).

Inspektionsrapporter for brandtekmiske anl=g herunder ABA o Sprinkler
Diar skal forelizze podkendts inspekiionaapportsr for brandeknizke anlzg heronder Sapmmenkobleds brandsik-
nngzanlzg ABA of Sprinkler-anl=s Kopi af entreprenarens ferdipmeldinger framsenidt til branderymdizhedar,

Standard el-attest fil brandvasen
Eopi af standard el-attest fremsends til brandonymdishedeme.

Aflevenngsprotokal
Diar skal foralizee en aflevernzsprotokol hver i- Mangler, Date for byeminzssovertazelse mm er beskrevet.
Digt =kal kontralleres om der er punkter i afleveringsprotokollen somy skal varderss nermer for at korme tage byg-

nu:gemtlrue
Mangler pd mangellisten skal vers dokumenterst afhjnlpst. For mangler der endrm ikke er aftjulpet skal der skal
vare fremsendt en plan for afhj=lpning.

Maskindirekfivets krav
Er maskindirektivets krav am CE-m=rkning opfyldr.
Dier skal forelizge dokumentation for, ar CE-markning er udfert pd alle maskinani=g

DDEM krav
Farelizger der instmikser § henhold il DOEM eller ar der szrlige forhald der skal vorderes nermer.

D&V, ES materiale mm.

Cimift og vedlizsholdelses mamaler med befjeningzvejledning sami K5 dokumentation. skal vere afleverst.
Herunder dokumentation for udfart indrepulering samt fanktensprove pd alle anloz. Tepninger, disprammer, ar-
bejdsheskrivelser mm skal ve=re ajourfert oz forelipze som ndiont.

Instruks 1 daglig brug
Personale skal have fast instmuks § den daglips drift af de eokelte anles.




ZADNUharvisamlet stierne til al dokumentation i
Sgsalcaldt feerdiggarelsesskema som samtidig er

dralogyarbejdsveaerktaj til sikring af at bade PA og
ANETIETIge om status pa samtlige punkter

COnKkKterderenten har at gore med
yatientsikkerhed@ller myndighedsforhold
fdneevnes til showstoppere.

gerfar klinisk indflytning ma der ikke vaere
SHoWstoppere -

PDer findes et feerdiggorelsesskema pr. udbudsfelt
Or skemaet fra byggfelt N1 - der er 245
erdT‘arke der skal vare gronne far PA

oV ‘[drager til TA

'-._-"

-




O storebyggefelter + 10 andre
yaentreprengrer pr. felt
AOMkring 250 entrepriser

VO henneypa projectweb ligger
dokumentationen ?

Jgdigger den der overhovedet ?
=Sdetiden rigtige ? '
HVem har checket den ?

H Ve -” Revitmodeller & Tida - er de

oprettet og rigtigt ?
)




Min holdning/tilgang:
Hyr mange teknikspecialister ind i
bygherreorganisation

Vi er bygherre = har ansvaret

Kan ikke blot lzegge det ud til radgiver. Radgiver
loser det ikke og Igber hvis det bliver for varmt
= vi som bygherre star med problemet.

PA DNU har handplukket eksterne MEP
specialister ind til at hjzelpe med at afgere,
hvad der er op og ned pa tekniksiden og FA
TEKNIK HELT | MAL



erdiggerelsesskema


B  N1 Færdiggørelsesskema_trafiklys - 28.03.2017_Status overdragelsesmøde  ( 2  ).pdf
B  N1 Færdiggørelsesskema_trafiklys - 28.03.2017_Status overdragelsesmøde  ( 2  ).pdf
B  N1 Færdiggørelsesskema_trafiklys - 28.03.2017_Status overdragelsesmøde  ( 2  ).pdf
B  N1 Færdiggørelsesskema_trafiklys - 28.03.2017_Status overdragelsesmøde  ( 2  ).pdf
B  N1 Færdiggørelsesskema_trafiklys - 28.03.2017_Status overdragelsesmøde  ( 2  ).pdf
B  N1 Færdiggørelsesskema_trafiklys - 28.03.2017_Status overdragelsesmøde  ( 2  ).pdf

VIS det er sa simpelt - hvorfor
Yeekiker det sa ud og hvordan
nedidstyringen

dvordan handteres det ?
—eerdiggerelses tidsplaner
VilEpeele

lestperioder af teknik



Udgivet.: 20.05.2016
Beyision: 38.11 2046

FERDIGGORELSE BYGGERI

N1
i Cpgavenavn Startdato  (Shetdato varighe Hahvdel 1 2007 Hahedel 2 2017 Halvdel 1 2018
o M D ] F L A L] ] ] A 5 o ] [n] ] F ]
1 Fa!rd[mrg{ﬂ - N1 ma fr 15-03-19 627 Fardiggerelps - N1
26-09-16
z Installationer og bygningsautomatik ma on 35-01-17 87 illationer of Jygningsautomatic
26-08-16 dage v
El Fardiggarelse af BMS og TEXK03 (2.15.1 & 3.9.7.1) ma ma 56
6-00-16 (121216 idage Fardiggancise af BIMS og TEKD3 (2.15.1 & 3.9.3.1)
4 AUH commissioning (funktionskontrol jf. TA testskemaer) ma ma &0
24-10-16 020117 dage ALH co ul ol [f. T 1
5 Proces vedr. modtagelse indfiytningstilladelse on 05-10-16 jon 25-01-17 4 mdr.
Proces vedr. modtagelse indfiytninggtilladeise
& Alarm stilles skarp ma X3-01-17en 25-01-17 |3 dage
stilles skarp
T Indfytningstilladese on 25-01-17 jon 25-01-17 |0 dage
D15F Indfiytningstilladelse
L] “AFLEVERING" |Bygningsatomatik og installation faerdig) mia i 0 dage
12-12-15 12-12-15 1212 5 “ |Bygningsatomatik of installation fardig)
£l Twrglende- test of installationer (42 kalenderdage) ma ma 31 |
09-01-17  |20-02-17  idage Twaergiende- test af install risz Serdage]
1w AUH comrmissioning og stand-by drift {1003 test of udvalgbe rum) ma ma &0
12.12-16 20-02-17  dage AUH commissioning og stand|by drift {100% test af udvalgie ﬂ.l111
11 Endeligt fs-build materiale fardigt (Rewit modeler) fr 23-12-16 [fr 23-12-16 |0 uger
23.12%, |Endeligt As Build materiale txrdigt (Revit modeller)
12 AUH teknisk drift - overtagelse af ansvar for bygning mia mia 0 uger
20-02-17 0-02-17 ranfive i-mmﬂm " WHaflmfmbrwlrg
13 Purige opgaver service certer fr 17-02-17 fr 17-03-17 20
dage it Pvrige opgaver serdce femter
13 Visitering og Projektering af klinik ®ndringer |Afhjalpningsprojekt) ma fr18-11-16 (2 mdr.
26-09-16 — o Projeltering af ink ger | Afhjeppningsprojeict)
15 Wlinik a=ndringer [Afhjlpringsprojekt] - sdfareke o 01-01-17 (fr 24-03-17 |3 mdr.
Klinik ®rdringer [Afhjalpningsprojelt) - udferelse
1B Detailplan og prioritering af BH leverancer on 14-12-16 to 26-01-17 |15
rrnchr. an og prioritering af BH levaamnoer
17 BH Leverancer - Levering, montering, godkendelse to 26-01-17 to 24-08-17 145 [ IBH Lewerancor 1 Levering, montering,|godkendelse
dage ¥ ' v
18 PLAN 1 (TI, LI, MTL, IT) to 16-03-17 ma as
08-05-17  |dage Hi—— FLAN L (T1 L1, MTU, IT]
13 PLAN 2 (TI, LI, MTL, IT) to 26-01-17 jon 15-03-17 35
dage I, 1, M, T
0 PLAN 2 (TI, LI, MTL, T} {64.02) to 16-03-17 |ma a5 | |
DB-05-17 |dage PLAN 2 (T, LI, BT, IT] [&2.02)
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524(}(] Bashrivelze A

Bygningsstyrelsen

A2 allevringstametning

E

PKT 2.15.1 KSindregulering

»| CE —wldrittesettalse

Dolumentation

.T
FKT 3.9.7.1

PRT 2.15.2

=

Design-parmeter

Dok

r| Slukorrtrol

© s 42 dags test




statts afprovningsoversigt -
samoradnet slutkontrol (SOS)


D   Status Afprøvningsoversigt_N1_30.03.2017.pdf
D   Status Afprøvningsoversigt_N1_30.03.2017.pdf
D   Status Afprøvningsoversigt_N1_30.03.2017.pdf
D   Status Afprøvningsoversigt_N1_30.03.2017.pdf

100% kontrol efter SOS
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N1 Showstoppere

Uhdarhes jdet af KA
Deto: 17-01-2017
Rew.: 17-02-2017

PUMNKT Emne Altgr |PL Answarlig | Lgsning Status
1 At punkt 28 Taxthe dspréwvning af kloak RG Carl Owe Ligzer pa PW
2 D&Y hgmer i TIDA M M KAl Dmhandler AT punkt 33 i BT 52
fardigzgrelsesskema
3 Bilag 2 arbejdsdokument MC Er udfart pa P,

] ABA rapport - rgrpost =) dok. - Cajl R JABA

] ABA rapport - mekanisk afprgwning ] Wolters

7 ABA rapport - rgnpost =j dok. - T-fejl R 1ABA

i ABA med manglende DTV forbindels= R Wotters

= OTV DBl rapport med C-fejl ] 1aBA Gentestesonsdaz d. 25. januar 2017 Rapport kan foreentes uze 7
10 Maontaze af BRS Paf JAEA

14

PL

BHU Dier udskiftes wantiler i
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